
LÄMPÖJOHTOLIITÄNTÄ

VESIPATTERIKOJEESSA

Kytkettyäsi lämpöjohdot, tarkista
lämmönsäätöryhmän liitokset 
ja säädä vesivirta linjansäätöventtiileistä!

2-tie venttiili TV1 sisältyy konetoimitukseen,
kun koneessa ohjaussäädin
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vasenkätisen koneen ASENNUSOHJE
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Kondenssiveden poistoputkien yhteet
sijaitsevat tässä, viemäröi putket
lattiakaivoon.

Vesilukot ovat integroituna koneen
alapohjassa. lattiakaivo

viemäröi putket lattiakaivon yläpuolelle 

M= LÄMPÖJOHTO MENO
P= LÄMPÖJOHTO PALUU
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